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Zdravotni udstav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laboratori
ZkuZebni laborato¥ & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

o Partyzanské namésti 7, 702 00 Ostrava
L 1393

PROTOKOL ¢. 3911/2018

Zakaznik : VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o.

Spojovaci 1539
396 01 Humpolec

Cislo objednavky : P100A03

Cislo zakazky :

Piijem vzorku :
Vysetieni vzorku :

Cislo jednaci :
Cislo spisu :
Spisovy znak :

2047
23.1.2018

13:19

23.1.2018 - 5.2.2018
ZU/07669/2011

S-ZU/07669/2011

4.03

Vzorek dislo :
Datum odbéru :
Nazev vzorku :
Misto odbéru ;
Matrice :
Vzorkoval :
Metoda vzork. :

Zpisob odbéru :
Ukel odbéru :

6682
23.1.2018
vefejny vodovod

Vysoka Lhota, &.p. 13, rodinny diim, kuchyné

voda pitna
Kruchriova Iva

Cas odbéru : 11:48

SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3; CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14; CSN EN ISO 19458, CSN EN ISO 11731)

bodovy vzorek

analvza ve vvzadanvch ukazatelich

Vysledky zkouSeni - pesticidni latky

Ukazatel Hodnota | Jednotka *Limit TYP| PouZitd metoda | Nejistota
acetochlor ESA ! 0.13 ug/l max. 0.1 A |SOP OV 341.02 5 +30%
acetochlor OA <0.025 ng/l max. 0.1 A |SOPOQV 341.02 5 -
alachlor ESA 0,60 g/l max. | A |SOP OV 341.02 3 +30%
alachlor OA <0.025 ~ug/l max. 1 A |SOPOV 341.02 5 -
desfenyl-chloridazon 0.060 ug/l max. 6 A | SOP OV 341.02 5 +30%
metazachlor ESA <0.025 ne/l max. 5 A |SOP OV 341.02 5

metazachlor OA <0.025 png/l max. 5 A | SOP OV 341.02 5 -
metolachlor ESA | 0.19 png/l max. 6 | A |SOPOV341.02 5 +30%
metolachlor OA | <0025 | uo/l max. 6 A | SOP OV 341.02 5

* Limit

Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist - ptiloha &. 1

Ukazatelé oznagené "!" jsou mimo limit.

Poznimka k odbéru :

Upfesnéni SOP :
SOP OV 341.02

Odbér je predmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovan{ a zdznam o odbéru je k dispozici

v laboratofi.

(EPA 535, EPA 536)

Misto provedeni zkou$ky (pracovist¢) :

) - analyzy provedeny pracovi§tém Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovana zkouska
< - vysledek pod mez detekce, > - vysledek je vy$3i neZ uvedena hodnota
Vysledky se tykaji pouze zkou$enych vzorkii.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené roziitené nejistoty meteni jsou soudinem standardni nejistoty mé&feni a koeficientu roziifeni k=2, coz odpovida hlading

spolehlivosti pfiblizné 95 %, nezohlediiuji vlivy odbért vzorki.
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